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1.Generalità 

La presente nota informativa è finalizzata all’ottenimento del “Parere di conformità”ex art.2 

d.P.R. 12 gennaio 1998, n.37 per il progetto in oggetto da parte del Comando dei VV.F. 

della Provincia di Cagliari, in conformità alle disposizioni vigenti relative alle modalità di 

presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio dei procedimenti di prevenzione 

incendi (Gazzetta Ufficiale n. 104 del 07-05-1998 ). 

In particolare si è proceduto ad illustrare le misure di prevenzione/protezione antincendio 

che verranno intraprese onde conferire le più idonee condizioni di sicurezza contro il 

rischio incendio all’insediamento in oggetto, esistente e mai sottoposto a richiesta di 

Parere di conformità; si precisa che l’edificio in oggetto, riguarda un ampliamento di attività 

esistente con rif. Pratica VV.F. n. 11633 del 06 maggio 2005, denominato “Policlinico 

Universitario - Presidio di Monserrato”.  

 

1.1 - Committente: 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari 

P.O. Policlinico di Monserrato – Edificio denominato “Blocco Q” 

1.2 - Attività principale (in base al D.M. 16/02/19 82) 

- n. 86 - Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto - D.M. 18/09/2002, 

TitoloII: 

“Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni in regime di ricovero 

ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno”. 

1.3 - Attività secondarie (in base al D.M. 16/02/19 82) 

- n. 64 Gruppo elettrogeno con potenza superiore a 25 KW – D.M. 22/10/2007. 
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2. Principali normative di riferimento 

Nella predisposizione della pratica antincendio per la struttura ospedaliera si è fatto 

riferimento alle seguenti norme: 

Decreto Ministero dell'interno (G.U. 27/02/2009 n. 48)  
Modifiche ed integrazioni al decreto 15 marzo 2005 recante i requisiti di reazione al fuoco 
dei prodotti da costruzione 

Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81 (G.U. 30/4/2008 n. 101) 
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81 (G.U. 30/4/2008 n. 101) 
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

Decreto Ministero dello sviluppo economico 22/1/2008 n. 37 (G.U. 12/3/2008 n. 61) 
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) 
della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di 
attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici 

Decreto Ministero dell'interno 25/10/2007 (G.U. 5/11/2007 n. 257) 
Modifiche al DM 10/3/2005 concernente Classi di reazione al fuoco per i prodotti da 
costruzione da impiegarsi nelle opere per i quali è prescritto il requisito della sicurezza in 
caso di incendio 

Decreto Ministero dell'interno 22/10/2007 (G.U. 3/11/2007 n. 256) 
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a 
combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a 
servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi 

Decreto Ministero dell'interno 9/5/2007 (G.U. 22/5/2007 n. 117) 
Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio 

Decreto Ministero dell'interno 9/3/2007 (G.U. 29/3/2007 n. 74) 
Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

Decreto Ministero dell'interno 16/2/2007 (G.U. 29/3/2007 n. 87) 
Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da 
costruzione  

Decreto Ministero dell'interno 15/9/2005 (G.U. 5/10/2005) 
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di 
sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi 
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Decreto Ministero dell'interno 28/4/2005 (G.U. 20/5/2005 n. 116) 
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la 
costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi. 

Decreto Ministero dell'interno 3/11/2004 (G.U. 18/11/2004 n. 271) 
Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura 
delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio 

Decreto Ministero dell'interno 21/6/2004 (G.U. 5/7/2004 n. 155) 
Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione 
di porte ed altri elementi di chiusura 

Decreto Ministero dell'interno 31/3/2003 (GU 12/4/2003 n. 86) 
Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa 
dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione 

Decreto Ministero dell'interno 18/9/2002 (G.U. 27/9/2002 n. 227) 
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la 
costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private 

Decreto Ministero dell'interno 4/5/1998 (G.U. 7/5/1998 n. 104) 
Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per 
l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi 
resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco 

Decreto Ministero del lavoro e della previdenza 10/3/1998 (S.O. 7/4/1998 n. 64) 
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di 
lavoro 

Decreto Presidente della Repubblica 12/1/1998 n. 37 (G.U. 10/3/1998 n. 57) 
Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma 
dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59 

Decreto Presidente della Repubblica 24/7/1996 n. 503 (G.U. 27/9/1996 n. 227) 
Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, 
spazi e servizi pubblici 

Decreto Ministero dell'interno 14/12/1993 (G.U. 28/12/1993 n. 303) 
Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione 
di porte ed altri elementi di chiusura 

Decreto Ministero dell'interno 6/3/1992 (G.U. 19/3/1992 n. 66) 
Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione 
dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi 

Decreto Ministero dell'interno 1/2/1986 (G.U. 15/2/1986 n. 38) 
Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili 
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Decreto Ministero dell'interno 26/6/1984 (G.U. 25/8/1984 n. 234) 
Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione 
incendi 

Decreto Ministero dell'interno 30/11/1983 (G.U. 12/12/1983 n. 339)  
Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi 

Decreto Presidente della Repubblica 29/7/1982 n. 577 (G.U. 20/8/1982 n. 229) 
Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi 

Decreto Ministero dell'interno 16/2/1982 (G.U. 9/4/1982 n. 98) 
Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione 
delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi 

CIR 1/3/2002 n.4 Ministero dell'interno 
Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano 
presenti persone disabili. 

 

UNI 9795:2010 
Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d’incendio 

UNI 10779:2007  

Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio 

UNI EN 12845:2009 

Installazioni fisse antincendio – Sistemi automatici a sprinkler – Progettazione, 

installazione e manutenzione 

UNI EN 1125:2008 

Accessori per serramenti - Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra 

orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo - Requisiti e metodi di prova 

UNI EN 54  

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio 

CEI 64-8 

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente 

alternata e a 1500V in corrente continua 
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CEI 11-1 

Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata 

CEI 100/55 

Sistemi elettroacustici applicati ai servizi di emergenza 

 

Come evidenziato precedentemente, le attività da esercitarsi all’interno del padiglione Q-

Policlinico Universitario – Presidio di Monserrato rientrano nel campo di applicazione del 

D.M.16 Febbraio 1982 e pertanto sono oggetto di specifiche relazioni ed elaborati, ai quali 

si rimanda per i dovuti approfondimenti. 

 

Cagliari lì, aprile 2011 

                                                                                                        Il Tecnico 

                                                                                                Dott. Ing Paola Murgia 


